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Data Nome Assinaturas

Desenhado

Verificado

Entidade Título Data Num:

Arquivo:
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1 3 5

2 4 6

  FT1

1 3 5

2 4 6
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AAB

Circuito força e

comando elevador 3 andares

   
  

L 
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1

2
I>   

   
  

N
  

   K1

A1

A2

  FT1

95

96

   S2
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12

   S3

11

12

  B1S

3

4

  B2S

3

4

  B3S

3

4

   K1

13

14

   S4

11

12

   K2

31

32

Botão sobe
andar superior

Botão sobe
andar inferior

Segurança porta

andar inferior

Segurança porta
andar superior

Fim de curso
limite subida

Aciona subida    K2

A1

A2

  B1D

3

4

  B2D

3

4

  B3D

3

4

   K2

13

14

   K1

31

32

   S6

11

12
Fim de curso
limite descida

Aciona descida

Botão desce
andar inferior

Botão desce
andar superior
Botão desce

andar do meio

ainstaladora.com

1 1

Elevador de carga 3 andares

   S1

11

12

 -KT1

15

16 18

 -KT2

A1

A2

   S5

13

14

 -KT2

15

16 18

  B2S

13

14

-KAUS

A1

A2

-KAUS

13

14

  B2D

13

14

-KAUD

13

14

-KAUS

1

2

-KAUD

A1

A2

-KAUD

1

2

Botão sobe 
andar meio

-KAUS

21

22

-KAUD

21

22

Segurança porta 

andar do meio

   B0

1

2Botão emergência

INSTALADORA-MATERIAL ELÉTRICO

Sensor NA 
posição elevador 

andar do meio

 -KT1

A1

A2

-HSOB

X1

X2

-HDES

X1

X2

Disjuntor Comando

Nota 1: Utilizar 4 bot p/andar

Nota 2: Uso de P.transientes

OBRIGATÓRIO USO RELE
DE SEGURANÇA NBR-14153

Nota 3: Uso de rele de pulso Nota 3: Uso de rele de pulso 
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